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ANNEXE 1.  
Plan de situation au 1/25 000 



 

Plan de situation 1/25 000 (source cartographique : Plan IGN Géoportail) 

  

Site d’implantation 



 
 
 

 

 
ANNEXE 2. 

Photographies datées et  
localisation cartographique des prises de vue 



 

Localisation photographies datées (source cartographique : Géoportail) 

 

1    Identification prise de vue 

         Orientation prise de vue 
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2 
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Photo certifiée 1 : Vue latérale ancienne chambre d’eau                                                                

 



                  Photo 2 : Vue ancienne chambre d’eau vers l’amont                                        Photo 3 : Vue lointaine ancienne chambre d’eau vers l’aval                                       



 

                                       Photo 5 : Vue local débitmètre existant depuis la prise d’eau 

Photo 4 : Vue prise d’eau existante dans le canal EDF 



 
 

 
 

ANNEXE 3.  
Plans du projet et localisation des ouvrages  



 

Localisation des ouvrages existants (source cartographique : Géoportail) 

 

Conduite sous-terraine  Conduite forcée  

Local débitmètre  

Prise d’eau  

Chambre de répartition  



 

Photographie aérienne avec localisation des ouvrages (source cartographique :  Géoportail) 

Prise d’eau, conduite et 

local débitmètre existants 

Conduite sous-terraine 

existante 

Chambre de 

répartition existante 



 

Chambre de répartition : coupe A-B Plan topographique chambre de répartition existante 

Chambre de répartition existante : coupe C-D Photographie intérieur chambre de 
répartition 

Arrivée 

conduite 

souterraine 



 
 
 

ANNEXE 4.  
Plan des abords du projet 

 
 
 
 



 

Photographie aérienne du site d’installation dans la chambre existante et son environnement immédiat (source : Géoportail) 

 

 

Site d’implantation 

en chambre d’eau 



 

 
 
 
 
 

ANNEXE 5. 
Situation du projet par rapport 

aux sites Natura 2000 avoisinants 
 

 

 



 

 

Zonage Natura 2000 Directive Oiseaux (source : Géoportail) 

 

Garrigues de lançon 

ID : FR9310069 

 

Crau 

ID : FR9310064 

 



  

 

 

Site d’implantation 

ID : 9301595 

Crau Centrale - Crau sèche 

Zonage Natura 2000 Directive Habitats (source : Géoportail) 



 
 
 
 
 

ANNEXE 6. 
Description du système hydroélectrique projeté 

 

 
 

  



 

Conduite de sortie chambre 

d’eau existante. 

Conduite 

d’entrée 

chambre d’eau 

existante. 

Conduite 

d’entrée de la 

turbine. 

Turbine + 

génératrice. 

Armoires électriques et de régulation. 

Diffuseur de refoulement de l’eau 

turbinée. 

Conduite pour By pass. 



  

  

 

ANNEXE 7. 
Licence et permission royale 1554 

 
 
 
 

  















 
 
 
 
 

ANNEXE 8. 
Statuts de l’ASA de la Compagnie de Craponne 

 
 

 






























