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General 

Le présent document correspond à l’annexe 5 du cerfa 14734-04 de demande d’examen au cas 
par cas. 

Il répond à la demande suivante : « Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou 
aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 
32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé. » 

 
La figure en page suivante présente le plan du projet dans son ensemble permettant de 
visualiser le projet de tracé de la boucle d’eau de mer, la localisation de la centrale de 
production ainsi que le projet de tracé du réseau de distribution de chaleur relié aux sous-
stations. 
Le plan masse de la centrale de production est présenté en annexe du présent document. 
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 General 

 
Figure 1 : Plan du projet 
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PUIT DEMAINTENANCELocal PAC - 345m²

Local Eau de Mer - 115m²Local CH Gaz - 100m² POMPE GAZ Loge transfo 500 kVa Loge transfo 2000 kVaLoge transfo 2000 kVaLoge transfo 2000 kVa Local HT - 45m²Loge groupe électrogèneou Atelier / Stockage - 40m² Local TGBT - 85m² Locaux administratifs - 42.5m²

PUIT DEMAINTENANCEBallon tampon Ballon tamponECHANGEURS EAU DE MER

POMPES RESEAUPOMPES CONDENSEURSPOMPES EVAPORATEUR EXPANSIONRESEAU EVAP

PUIT DEMAINTENANCELocal PAC - 345m²

REZ DE CHAUSSEE INSTALLATION : =0.00m (+3.00NGF)

CAMION SEMI-REMORQUE

CERTU-AFNOR 2013 (FR)
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CAMION SEMI-REMORQUE

CERTU-AFNOR 2013 (FR)
PLAN MASSE PRELIMINAIRE

POMPES EDMLocal Eau de Mer (+Dégagement) - 140m²Local CH Gaz - 100m² POMPE GAZ Loge transfo 500 kVa Loge transfo 2000 kVaLoge transfo 2000 kVaLoge transfo 2000 kVa Local HT - 45m²Loge groupe électrogèneou Atelier / Stockage - 40m²

Zone non constructible PLU - 5m Zone non constructible PAC - 10m

Limite de propriété

TRAITEMENT D'EAU + FILTRATION RCU

HSP : 3.75m

HSP : 5.75m

Local Hydraulique - 510m²HSP : 4.20m minimumPOMPES EDMLocal Eau de Mer - 115m²FOSSE ARRIVEE EDM : -7.00m (-4.00 NGF) REZ DE CHAUSSEE INSTALLATION : =0.00m (+3.00NGF) ETAGE LOCAL TECHNIQUE : +4.00m (+7.00NGF)Zone annexe - 100m² HSP : 2.50mHSP : 3.00m

PLAN DE TOITURE

Bassin EP - 120m²165m3 (hauteur : 1.40m)

Bassin de
rétention EP

165 m3

SUPERFICIE
PARCELLAIRE

3158 m2

CENTRALE DE PRODUCTION
VILLE DE PORT DE BOUC PLAN DE MASSEESQ Ech : 1/300° V4 - Aout 2023
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